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Fiche technique CF 001
Protection anticorrosion d’éléments de construction en acier  
pour balcons et terrasses en rapport avec des sols en plaques 
composite ou en lit de mortier drainant
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Introduction
Lors de la conception de balcons reposant sur des structures 
porteuses en acier et revêtus de plaques, des mesures 
doivent être prises dans la zone de raccord entre le sol en 
plaques et la structure en acier afin d’éviter tous dommages 
dus à la corrosion. La même problématique apparaît aussi 
sur les structures en acier de terrasses et d’escaliers exté-
rieurs avec des revêtements de plaques.

Ces dommages dus à la corrosion qui apparaissent sur les 
structures en acier de balcons, terrasses et d’escaliers exté-
rieurs se présentent, en règle générale, déjà peu de temps 
après l’achèvement du bâtiment. Les apparitions de corro-
sion sont gênants sur le plan esthétique et affaiblissent la 
structure en acier jusqu’à sa destruction.

Comme les ingrédients des colles à carrelage et des mortiers 
de jointoiement et d’étanchéité réagissent avec l’eau et at-
taquent les éléments de construction en acier, ces derniers 
doivent être protégés de ces effets néfastes.

Champ d’application
La présente fiche technique correspond à l’état actuel de la 
technique. Nous déclinons toute responsabilité sur la base 
de cette recommandation.

2 Exécution
2.1 Réalisation adaptée à la construction
Les revêtements extérieurs doivent en principe être étan-
chéifiés et drainés grâce à une pente suffisante et à des me-
sures appropriées. Ces travaux doivent être réalisés selon 
l’état actuel de la technique et sur la base de la norme SIA 
271 Étanchéité des bâtiments.

L’étanchéité est relevée sur les éléments de construction as-
cendants conformément aux spécifications techniques. Les 
couches acheminant de l’eau doivent présenter une pente 
minimale de 1,5 %. 
 
2.2 Réalisation adaptée à la protection anticorrosion
La construction de balcons et de sols de balcons n’est pas en-
core réglée par des normes dans les fiches techniques des as-
sociations professionnelles, à l’exception de la conception sta-
tique de la construction et du découplage thermique du bâtiment. 
Par contre, le domaine de la construction métallique et de la 
protection anticorrosion est clairement réglé par des normes.

Dans ce contexte, la norme EN ISO 12944 partie 32 prévaut 
et elle indique entre autres les règles de construction fonda-
mentales à respecter pour les structures d’acier :

Accessibilité 
Les éléments de construction en acier doivent être acces-
sibles pour pouvoir appliquer, contrôler et réparer le système 
de revêtement dans les règles de l’art. Les zones menacées 
par la corrosion qui sont inaccessibles après le montage. La 

protection anticorrosion doit rester efficace pendant toute la 
durée d’utilisation de l’ouvrage.
 
Fissures
Les raccords entre béton et acier sont exposés à de grandes 
charges de corrosion et exigent une attention particulière.  

Dispositions contre les sédiments  
et  les accumulations d’eau  
Les formes de surfaces sur lesquelles des accumulations d’eau 
peuvent se former et qui renforcent les charges de corrosion en 
combinaison avec des substances étrangères sont à éviter. 
L’eau et les liquides corrosifs doivent être évacués du bâtiment.

2.3 Protection anticorrosion
Comme décrit dans la norme EN ISO 12944 partie 52, il faut 
faire la distinction entre les éléments de construction en acier 
qui sont toujours accessibles et ceux qui ne sont plus acces-
sibles après l’achèvement du bâtiment.

Pour les éléments de construction en acier toujours acces-
sibles avec des surfaces de vue exposées aux intempéries 
atmosphériques, la norme recommande l’application de sys-
tèmes de protection anticorrosion qui garantissent une durée 
d’utilisation moyenne à longue pour les catégories de corro-
sivité «C2» jusqu’à «C3».

Les éléments de construction en acier qui ne sont plus ac-
cessibles après le montage et qui sont pourtant protégés de 
l’eau par un étanchement sous forme d’une couche de ci-
ment et de résine synthétique font partie de la catégorie de 
corrosivité «C3».

Les constructions non étanchées ne sont pas exposées aux 
intempéries atmosphériques dans les zones de raccord di-
rectes entre les structures d’acier et le sol en plaques. Les 
conditions existantes dans ces zones sont à classifier dans le 
domaine «Construction hydraulique et terrassement» (p.ex. 
catégorie de corrosivité lm1).

Degrés de préparation
Tenez compte des degrés de préparation.
Les degrés de préparation P2 et P3 sont recommandés pour 
les constructions de balcons en fonction de l’exposition.

C2, atmosphère avec une pollution faible  
(zones rurales)
Sablage Sa 2½
+ 1K couche de base 80 μm
+ 1K couche de finition en couleur 80 μm
ou
Sablage Sa 2½
+ 2K couche de base 80 μm
+ 2K couche de finition en couleur 80 μm 

C3 Atmosphère avec une pollution modérée  
(zones urbaines)
Sablage Sa 2½
+ 2K couche de base 80 μm
+ 2K couche intermédiaire 80 μm
+ 2K couche de finition résistante aux rayons UV 80 μm
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ou
Sablage Sa 2½
+ 2K couche de base 100 μm
+ 2K couche de finition résistante aux rayons 100 μm
ou
Galvanisation à chaud selon EN ISO 14611

ou
Galvanisation à chaud + micro sablage (sweepen)
+ 2K couche de base 60 μm
+ 2K couche de finition résistante aux rayons UV 60 μm

Catégorie lm1 pour l’eau et le sol
Sablage Sa 2½
+ 2K couche de base 80 μm
+ 2 à 3 couches de résine époxyde au goudron 2K ~ 500 μm
L’épaisseur des couches est de 500 µm minimum et la 
couche doit être absolument libre de pores pour permettre 
sa fonction.

3 Dommages
3.1 Caractéristiques
Les dommages fréquents des éléments de construction en acier 
de balcons, terrasses et escaliers extérieurs dus à la corrosion 
se produisent typiquement en rapport avec des sols en plaques.

Il peut s’agir ici de bâtiments neufs et de constructions an-
nexes aux bâtiments existants. La protection anticorrosion 
de la plupart des structures d’acier est composée d’une gal-
vanisation à chaud ou d’un système duplex, c’est-à-dire 
d’une galvanisation à chaud avec une couche organique ad-
ditionnelle. De manière typique, les problèmes de corrosion 
apparaissent 1–2 ans après l’achèvement du bâtiment.

Seules les zones des structures en acier qui sont en contact 
direct avec le sol en plaques sont concernées par les phéno-
mènes de corrosion. Il s’agit d’une part de structures de 
cadre (illustration 1) et de montants de garde-corps de 
balcons (illustration 2) et de terrasses, et d’autre part de 
cages d’escaliers extérieurs.

3.2 Images de dommages, dimension des dommages, 
effets secondaires

Les connaissances concernant les images de dommages ou 
bien la dimension du dommage des structures d’acier exami-
nées. Il convient de respecter les règles de base de construc-
tion suivantes : 

En règle générale, les apparitions de corrosion sur la struc-
ture d’acier peuvent être constatées dans toutes les zones 
d’intempérie directe ou indirecte des balcons, des escaliers 
extérieurs et des terrasses. Les zones d’apparition de corro-
sion se limitent à la zone de contact entre le sol en plaques et 
la structure d’acier, c’est-à-dire du bord supérieur du béton 
jusqu’au bord supérieur du sol en plaques. Le point de départ 
typique de la corrosion est la transition du ciment de revête-
ment du carrelage, c’est-à-dire dans la zone de contact avec 
le mortier-colle.

Des apparitions de corrosion typiques sont  le bullage, le 
noyautage et le détachement de la couche organique ainsi 
que la formation de rouille blanche et rouge. En général, les 
dimensions de l’attaque de corrosion constatée sont faibles 
et n’ont pas d’importance pour la capacité portante de la 
structure d’acier. Pourtant, en ce qui concerne l’esthétique, 
ces apparitions ne sont pas tolérables et elles doivent ainsi 
aussi être qualifiées comme dommage de corrosion, voir 
 illustrations 3 et 4.

Illustration 1

Illustration 2

Illustration 1, 2 
Éléments de construction concernés : cadres et montants de 
garde-corps 

Illustration 3, 4 
Images de dommages – état d’origine, après enlèvement des 
plaques de sol, après enlèvement de la structure entière du sol 
jusqu’au béton

Illustration 3

Illustration 4
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Parmi les effets secondaires typiques des problèmes de cor-
rosion sur la structure d’acier de balcons se trouvent des ef-
florescences de substances minérales claires sur la sous-
face du balcon le long du contact entre la structure d’acier et 
la plaque de béton et sur le sol en plaques ainsi que parfois 
des dommages dus au gel du sol en plaques.

Tout cela indique que l’action de l’eau météorique sur le bâti-
ment ou son évacuation insuffisante jouent un rôle décisif en 
termes d’apparitions indésirables ou de dommages sur les 
balcons.

3.3  Montage et état des sols en plaques
Dans le cas des balcons examinés, la structure du sol  typique 
au-dessus du béton de structure a l’aspect suivant (illustra-
tion 1).
Le carrelage est collé sur le revêtement ou la couche d’égali-
sation à base de ciment avec du mortier de ciment traité syn-
thétiquement et jointoyé avec du mortier. Le raccord entre les 
plaques de sol et la structure d’acier est jointoyé à la surface 
avec du mastic ; en règle générale, des produits en matière 
élastique durable à un composant à base de silicone ont été 
utilisés. La structure des escaliers extérieurs avec des limons 
et cuves en acier est identique
.

Dans la plupart des cas, aucune couche spéciale d’étanchéi-
té n’est incorporée dans la structure du sol en plaques ou il 
manque les raccords d’une étanchéité existante à la struc-
ture d’acier.

Formation non conforme sur le plan de la construction :

En règle générale, le retrait des plaques des balcons et des 
escaliers extérieurs laisse apparaître un support humide à 
trempé d’une consistance friable. Cette situation à elle seule 
– du ciment mouillé ou humide en contact avec la structure 
d’acier – doit être classifiée comme extrêmement critique 
pour les systèmes de protection anticorrosion.

3.4 Montage et réalisation de la protection anticorrosion 
La protection anticorrosion sur les structures de construction 
en acier examinées des constructions mentionnées consiste, 
comme déjà mentionné, en une galvanisation à chaud ou en 
une structure duplex, c’est-à-dire une galvanisation à chaud 
avec une couche organique additionnelle. 

En référence aux normes pertinentes EN ISO 14611 et EN 
ISO 12944 partie 52, les systèmes de protection anticorro-
sion utilisés dans le bâtiment en cas d’intempérie extérieure 
ont été mis au concours en catégorie de corrosivité C2/C3 
selon EN ISO 12944 partie 22 et réalisés. La structure des 
couches est ainsi conçue pour une charge atmosphérique 
légèrement à modérément corrosive, avec une durée de vie 
moyenne ou longue.

Ainsi, pour les surfaces de vue des structures d’acier, la pro-
tection anticorrosion est en règle générale effectuée selon la 
norme actuelle. 

Formation non conforme sur le plan de la construction :

Montage et réalisation de la protection anticorrosion sur la base 
des exigences relatives à la corrosion selon EN ISO 1294422. Bien 
que la protection de surface soit correctement appliquée sur le pro-
filé en acier, de la corrosion se produit en raison de l’absence 
d’étanchéité.
(Étanchéité manquante représentée en rouge sur le croquis.)

Représentation schématique de la structure du sol en plaques de 
balcons. Absence d’étanchéité entre le mortier-colle et le revête-
ment en ciment. (En rouge sur le croquis.)

Croquis 1

Klebemörtel

Zementüberzug

Mortier de jointoiement

Mortier-colle Carreaux Joint mastic

Revêtement en ciment

Béton

Profilé  
en acier

Croquis 2a

Revêtement en ciment

Béton

Profilé  
en acier
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Formations réalisées dans les règles de l’art sur le plan de la 
construction :

3.5  Résultats de corrosion chimique 
Dans le cadre des problèmes de corrosion, il faut s’intéresser 
aux caractéristiques physico-chimiques des produits de la 
corrosion, des sédiments, matériaux, etc. en extrait aqueux. 
Il s’agit surtout de la valeur du pH, de la conductivité élec-
trique ainsi que de la présence et de la concentration de dif-
férentes substances favorisant la corrosion comme les chlo-
rures, sulfates, etc.

Lors des analyses des produits de corrosion de fer/zinc, la 
présence pratiquement sans exception de quantités impor-
tantes d’acétates est remarquable. Les acétates sont des 
sels de l’acide acétique. Dans quelques cas, la présence 
d’hydrate d’acétate de zinc a été prouvée par des méthodes 
de rayons X dans les produits de corrosion (additionnelle-
ment aux oxydes/hydroxydes de fer et de zinc). Il est ainsi 
possible de supposer un lien de cause à effet entre les appa-
ritions de corrosion et la présence d’acétates. Pour cela, il 
faut se demander d’où exactement dans l’environnement 
proche des métaux affectés viennent les substances favori-
sant la corrosion (dans le cas présent il s’agit du mortier-colle 
et des revêtements de ciment ainsi que des joints en mastic 
élastiques).

La présence d’acétates a été prouvée dans l’extrait aqueux 
des mortiers-colles utilisés pratiquement sans exception. Par 
contre, en règle générale, elle n’a pas pu être prouvée dans 
les revêtements de ciment et dans les joints en mastic élas-
tiques.

Par conséquent, l’origine des acétates favorisant la corrosion 
semble être claire : les mortiers-colles traités synthétique-
ment utilisés sont la source. Un essai modèle7 effectué à 
l’EMPA avec des mortiers-colles d’emploi courant a prouvé 
clairement que sous l’action d’eau avec un pH alcalin, l’acé-
tate de polyvinyle (PVA) utilisé pour l’amélioration se décom-
pose sous clivage d’acétate – ce processus est connu sous 
le terme « saponification ». On ignore si les acétates se trans-
forment en acide acétique et, le cas échéant, comment (p. ex. 
sous l’effet du CO2).

4 Cause(s) des dommages
Les apparitions de corrosion qui se produisent sur les struc-
tures d’acier de balcons, d’escaliers extérieurs et de ter-
rasses en contact avec le sol en plaques, peuvent être impu-
tées de manière suivante.

La cause est l’action permanente d’humidité due à la 
construction. Cette action est problématique pour les sys-
tèmes de protection anticorrosion utilisés. Les conditions des 
fissures au niveau du contact entre la structure du sol en 
plaques et la structure d’acier, également dues à la construc-
tion, sont une autre cause qui a un effet négatif sur le bilan 
d’oxygène et d’acide carbonique du médium aqueux, ce qui 
est particulièrement problématique pour la galvanisation.

L’action d’acétates ou d’acide acétique peut être considérée 
accélératrice du processus de corrosion. Les mortiers-colles 
traités avec du PVA (acétate de polyvinyle), qui sont souvent 
utilisés dans la structure du revêtement des plaques, jouent 
un rôle central dans ce cadre.

5  Évacuation des eaux des balcons
Une attention particulière doit être portée à l’évacuation des 
eaux des balcons munis d’un revêtement de sol en plaques. 
Dans le cas de revêtements extérieurs composites, le niveau 
d’étanchéité se trouve directement au-dessous du lit de colle. 
La pente minimale pour ce niveau de drainage et le revête-
ment utile est de 1,5 %. Dans le cas de revêtements exté-
rieurs dans un lit de mortier drainant, une partie de l’eau est 
évacuée à travers les joints et le lit de mortier vers le bas 
dans une natte drainante au-dessus de l’étanchéité. Ici aussi, 
la pente minimale de 1,5 % s’applique au niveau de drainage 
et à la surface du revêtement utile.
L’évacuation des eaux doit être conforme à la norme 
SN 592 000 «Évacuation des eaux des biens-fonds»11.

min. 30

50
15

30

60

5

8 - 10
Plattenbelag

Unterlagsboden

Fuge
Dauerelastiche

CNS-Winkel

Flüssigkunststoff ( z.B PMMA )
Randstreifen 5mm

Kleber MS-Polymer-Basis

aus Kunst-harz
Kapillarsperre

oder Bahnenabdichtung
Zemmentäre Dichtschlämme

Montage et réalisation de la protection anticorrosion sur la base des 
exigences relatives à la corrosion selon EN ISO 129442. L’étanchéité 
étant posée correctement, l’acier est protégé contre la corrosion.
La surface de collage de la résine synthétique liquide doit être d’au 
moins 50 mm.

Croquis 2b

Boues d’étanchéité à base 
de ciment pour revêtements 
de plaques ou rubans 
d’étanchéité

Barrière capillaire  
en résine  
synthétique

Joint à 
élasticité 
durable

Dallage

Chapes

Résine synthétique liquide (p. ex. PMMA)

Angle CNS
Colle à base de  
polymère MS

Bande latérale 5mm
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6  Assainissements possibles  
des bâtiments affectés

6.1  Assainissement partiel
Un assainissement partiel des bâtiments affectés peut se 
dérouler comme suit (illustrations 3+4) :
1)  Démontage d’un ou deux rangs de plaques, y compris le 

piquage du mortier-colle et du revêtement de ciment (mor-
tier d’égalisation). 

2)  Élimination complète des produits de corrosion, des 
restes de mortier, de revêtement et de galvanisation (si 
possible toujours avec sablage Sa 2½).

3)  Reconstruction de la couche de protection anticorrosion et 
étanchéité de la zone de raccord à la structure d’acier par 
une couche de fond en résine époxyde à deux composants, 
application d’un ruban d’étanchéité et application d’un enduit 
protecteur de vernis en polyuréthane à deux composants. 

Cette reconstruction solutionne le problème de corrosion sur 
la structure d’acier et empêche l’infiltration d’eau météorique 
dans la zone de raccord entre la plaque de balcon et la struc-
ture d’acier. De plus, il faut compter avec des accumulations 
d’eau dans la structure du sol. Celles-ci peuvent geler en cas 
de températures basses et, en cas de manque de pente, 
elles peuvent causer des dommages sur la surface du sol en 
plaques.

6.2  Assainissement complet
Un assainissement complet peut seulement être achevé en 
démontant le sol en plaques entier et par un montage selon 
chapitre 2.

7 Conclusions
Les problèmes de corrosion sur les structures d’acier de 
balcons traités dans ce document peuvent être évités par 
l’application stricte des règles fondamentales de conception 
figurant dans la norme EN ISO 12944 partie 32.

L’étanchéité du sol en plaques et de la zone de raccord entre 
le sol en plaques et la structure d’acier doit impérativement 
être réalisée conformément à la norme SIA 271 «Étanchéité 
des bâtiments». Seule une application de l’étanchéité et de la 
protection anticorrosion dans les règles de l’art permet de 
rénover durablement les objets endommagés.
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Carraux

Carraux

Mortier d'égalisation

Mortier d'égalisation

Béton

Sablage 

Profilé en acier galvanisé
Profilé en acier galvanisé

Eau

Couche de fond époxyde à 2 composants

Bande de jointoiement (mortier époxy avec bande PVC/hypalon)

Vernis de finition polyuréthane à 2 composants

Mortier

Carreaux

Joint élastique


